SIMBOLOGIA PARA A SINALIZACAO DE EMERGENCIA (ORIENTAQAO E PERIGO)
(; SIMBOLOGIA| DESCRIGAO |CODIGO FORMAE COR SINALIZAGAO PAINEL ELETRICO
—Placas de saidas colocadas a 10 ¢cm das vergas acima das portas. _ T E CENTRAL GLP
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i ILUMINACAO EMERGENCIA ACLARAMENTO A INSTALAR
7 pc - SO01 — Saida de emergéncia | SIRENE A INSTALAR
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— 4.40 \S/lGA BAIl_DRAME A ESTRUTURA DA ESCADA SERA EM CONCRETO ARMADO. SAIDAS DE EMERGENCIA | 5STANCIAS A SEREM PERCORRIDAS. '
. em escala SEQAO A-A Corte zaN To)
Y Medidas em metros ™M
. . 1 ] —VARIA Sem escala éh . ILUMINAGAO DE
[ ! ] { ] 2N1 8.0 C=VARIAVEL ! —
I / 220 . 1,98 | 1 1 SALA PROF. T Medidas em metros DET. ESCADA / CORRIMAO / 4.96 © EXTINTOR EXISTENTE EMERCENCIA CONFORME A IT-18/2019
/A2 /P \ ' ' HAL L 2 po_ " GUARDA CORPO EM ALVENARIA : - - :
o) m @ 955m | CLASSIFICAGAO — DECRETO ESTADUAL N° 63.911/2018
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